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ЭКСПЕРТ PRO»

www.аквасторож.рф

При подключении насоса к системе Аквасторож
провод питания насоса вставляется «в разрыв».

При срабатывании системы Аквасторож на «Залив»
цепь питания насоса размыкается.

При нажатии кнопки «Открыть» цепь питания насоса
восстанавливается.
 
При одетом джампере #4 на плате контроллера
Аквасторож Эксперт Pro и подаче импульса
на закрытие крана контроллер будет размыкать цепь
питания насоса.
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